
３　水質試験等結果一覧

表３－２  水質平常試験結果（流入水）

　　　　　　　　測定年月 年　間 年　間 年　間 検体数

測定項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均値 最高値 最低値

平均 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.2 7.8 7.0

　　 　ｐＨ 最高 7.8 7.5 7.5 7.5 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 04/19 複数

最低 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.0 7.0

平均 142 139 171 149 128 157 137 137 149 114 123 146 233 71.0

   Ｂ　Ｏ　Ｄ　 (mg/L) 最高 170 165 233 182 173 232 227 179 190 141 150 212 06/20 10/15

最低 112 83.5 113 100 89.0 129 71.0 106 112 74.0 91.0 104

平均 107 110 114 110 100 114 106 100 110 81 84 107 177 54

Ｓ　Ｓ (mg/L) 最高 119 142 157 147 151 177 136 123 170 99 112 159 09/08 01/07

最低 92 76 88 62 63 88 90 86 83 54 66 83

平均 30,000 50,000 50,000 60,000 70,000 80,000 80,000 50,000 40,000 20,000 20,000 50,000 110,000 18,000

  大腸菌数  (CFU/ml) 最高 40,000 58,000 60,000 72,000 80,000 82,000 95,000 65,000 50,000 22,000 22,000 110,000 03/18 複数

最低 26,000 27,000 31,000 45,000 50,000 72,000 46,000 32,000 35,000 18,000 18,000 19,000

平均 17.6 19.9 21.9 24.7 26.0 26.0 24.2 21.2 18.5 15.6 14.8 16.4 26.5 13.5

水　温 (℃) 最高 18.5 21.0 23.5 26.5 26.5 26.5 25.0 22.5 20.5 17.0 16.0 17.5 複数 02/09

最低 17.0 18.5 20.5 23.5 25.5 25.0 22.5 20.0 16.5 14.5 13.5 15.5

平均 63.2 61.4 51.8 46.7 47.7 51.3 48.7 51.1 58.1 31.4 33.9 44.7 75.9 26.2

   Ｃ　Ｏ　Ｄ　 (mg/L) 最高 75.9 65.3 59.9 63.9 57.0 58.0 54.8 58.2 64.1 36.0 36.0 51.7 04/30 01/28

最低 52.8 58.8 45.5 34.8 35.0 45.6 44.8 43.0 56.2 26.2 31.7 37.6

平均 9 8 9 8 9 8 9 10 10 12 11 9 14 5

透 視 度 (度) 最高 12 12 12 10 14 10 12 13 14 14 14 12 複数 複数

最低 7 5 5 7 5 6 6 8 6 9 8 6

（注）１．「年間最高値」の下段は、年間最高値の観測日を示す。

　　　２．「年間最低値」の下段は、年間最低値の観測日を示す。

7.4

9

49.2

令和7年

365

52

365

141

365

20.6

令和7年

146

243

51

令和8年

104

50,000



表３－３  水質平常試験結果（放流水）

　　　　　　　　測定年月 年　間 年　間 年　間 基準値 検体数

測定項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均値 最高値 最低値

平均 6.9 6.8 6.8 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 6.7 7.1 6.5  a)

　　 　ｐＨ 最高 7.0 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 6.8 複数 複数 5.8～ 8.6

最低 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.5 6.5

平均 3.9 7.2 5.3 5.9 5.8 4.8 4.1 4.8 5.2 7.2 4.9 4.5 11.1 1.7 a)   15

  Ｂ　Ｏ　Ｄ　 (mg/L) 最高 5.5 11.1 8.7 9.5 10.3 7.9 8.7 7.4 9.6 11.0 10.4 9.5 05/08 10/08 b)　 30

最低 2.7 4.5 3.5 3.2 2.1 3.0 1.7 2.8 3.1 4.8 2.8 2.7 (20)

平均 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 13  <1 a)　 40

Ｓ　Ｓ (mg/L) 最高 4 6 4 3 5 3 3 4 4 13 5 4 01/29 複数 b)　90

最低 2 2  <1  <1  <1  <1  <1 2 2 2 1 1 (70)

平均 1 4 2 29 27 34 1 1 1 1 1 9 120 1  a)

  大腸菌数  (CFU/ml) 最高 1 9 4 120 85 100 3 1 1 1 1 20 07/23 複数 800

最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

平均 18.1 20.4 22.2 25.8 27.1 26.6 24.4 21.3 18.4 15.6 14.9 16.6 27.5 13.5

水　温 (℃) 最高 20.0 22.5 24.0 27.0 27.5 27.5 26.0 23.0 20.5 17.0 16.5 18.0 複数 複数 －

最低 17.0 18.5 21.0 25.0 26.5 25.5 22.5 20.0 17.0 14.0 13.5 15.5

平均 10.8 10.7 8.8 8.1 8.5 9.2 8.5 7.9 9.4 7.9 7.0 8.7 12.7 6.6 b)　 30

   Ｃ　Ｏ　Ｄ　 (mg/L) 最高 12.7 11.0 9.7 8.6 9.3 9.9 8.9 8.3 10.3 8.5 7.7 10.3 04/30 複数 (20)

最低 9.5 10.2 8.3 7.6 7.1 7.6 7.6 7.6 8.6 7.1 6.6 7.2

平均 98 91 >100 >100 99 >100 >100 >100 >100 97 99 >100 >100 65

透 視 度 (度) 最高 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 複数 01/29 －

最低 85 76 95 98 78 >100 98 >100 >100 65 82 >100

平均 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  <0.05  <0.05

残留塩素 (mg/L) 最高 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 複数 複数 － 243

最低 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

（注）１．a)は、下水道法施行令（政令147号）第６条に定める放流水の水質の技術上の基準をいう。

　　　２．b)は、水質汚濁防止法第３条第３項による石川県条例で定める上乗せ排水基準をいう。

（日最大値、括弧内の数値は日平均値）

　　　３．「年間最高値」の下段は、年間最高値の観測日を示す。

　　　４．「年間最低値」の下段は、年間最低値の観測日を示す。
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